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ΑΝΑΦΟΡΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΛΑΒΩΝ	ΜΗΝΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2023	

 Στις 11/04 στη θέση Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους, σε αντικατάσταση του σταθμού 
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 28/04 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Αβίας, σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που 
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 28/04 αποκαταστάθηκε η βλάβη στον κινητό σταθμό μέτρησης που έχει παραχωρηθεί 
στον Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (όχημα ΕΠΗΠ ΚΗΗ 5916), με απομακρυσμένες ενέργειες. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΛΑΒΩΝ	ΜΗΝΟΣ	ΜΑΙΟΥ	2023	

 Στις 04/05 στη θέση Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Αγιάς "Χρυσαλλίδα", σε αντικατάσταση του 
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος 
σταθμός. 

 Στις 04/05 στη θέση Δημαρχείο Δίου-Ολύμπου, σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που 
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. Ο σταθμός εμφανίζει 
σήμανση παραβίασης καλύμματος, έπειτα από τοπικό οπτικό έλεγχο η σήμανση είναι 
λανθασμένη καθώς δεν υπάρχει παραβίαση του. 

 Στις 18/05 στη θέση Δημοτικό Κτίριο "Ξενία" Σκoπέλου, σε αντικατάσταση του σταθμού 
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΛΑΒΩΝ	ΜΗΝΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΥ	2023	

 Στις 02/06 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Κέντρο Μουσικής Δ. 
Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού), με απομακρυσμένες ενέργειες. 

 Στις 20/06 στον κινητό σταθμό μέτρησης που έχει παραχωρηθεί στον Δ. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (όχημα ΕΠΗΠ ΚΗΗ 5920), σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που 
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 20/06 στον κινητό σταθμό μέτρησης που έχει παραχωρηθεί στον Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (όχημα 
ΕΠΗΠ ΚΗΗ 5919), σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, 
τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.  
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